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PrøveID Prøvetype Merking Tid for uttak Analyseperiode Δ Mrk
28352 Nettvann 07.02.20 - 10.02.20 28t 2)

Under finner du resultater for dine innleverte prøver

Enhet 28352 mU Mrk
°C 9,6
/1ml 43 0,283
/100ml <1 0,207
/100ml <1 0,404
/100ml <1 0,193
/100ml <1 0,312

 

Kommentarer
2)

Med vennlig hilsen

Matteknolog
Båtsfjord Laboratorium AS

Analyserapport

07.02.2020

25.02.2020

06.02.20 8:0053.

1

Analyse Metode
Temperatur ved mottak Infrarød temperaturmåling
Kimtall 22°C NS-EN ISO 6222
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1:2014
E.coli NS-EN ISO 9308-1:2014
Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2
Clostridium perfringens NS-EN ISO 14189-2016

Prøven rapporteres uakkreditert da den er satt opp mer enn 24t etter uttak, og ikke tilfredsstiller krav i NS-EN ISO 19458. Dette kan ha påvirket analyseresultatene!

Siv Wold


